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EKO-TERM SERVIS s.r.o.

Evidencné Eislo spravy: 02/554/2018
Datum vydania spravy: 07.januar 2019
Veduici technik / Inspektor: Ing. Juraj Bél

@ SNAS

Reg. No. 226/N-002

ESNAS

Reg. No. 226/1-029

Sprava o (iplnej opravnenej inSpekcii zhody,

o vysledkoch integrélnej opravnenej kalibracie a opravnenej skusky

automatizovaného meracieho systému TZL

in&talovaného na vyduchu rotaénej pece ¢.2 instalovanej v spoloénosti

Slovenské magnezitové zavody, akciova spolocnost, JelSava

Nazov akreditovaného inSpekéného
orgénu / oprévnenej osoby podfa §
20 ods. 2 pism. a) zakona C.
137/2010 Z. z. v zneni neskorSich
platnych pravnych predpisov

Cislo spravy:

Prevadzkovatel:

Druh opravnenej technickej éinnosti:

Cislo zmluvy:
Dni opravnenej technickej ¢innosti:

Osoba zodpovedna za opravnent
indpekciu zhody (indpektor) podfa §
20 ods. 3 zdkona ¢é. 137/2010Z. z. v
zneni neskorsich platnych pravnych
predpisov

Sprava obsahuje:

Ucel opréavnenej technickej innosti:

EKO-TERM SERVIS s. 1. 0.
Napajadla 11/2743, 040 12 Kosice

IGO: 316 956 71
02/554/2018 Datumn:  07.januar 2019

Slovenské magnezitové zavody, akciova spoloénost), Jeldava
Tepla Voda &.671, 049 16 JelSava
ICO: 316 853 40

Opravnena technicka &innost podla § 20 ods, 1 pism. b) bodu 1, pism. ¢} bodu 1 a
pism. d) bodu 1 zékona &. 137/2010 Z. z. o ovzdu$i v zneni neskorSich platnych
pravnych predpisov.

Objednavka ¢. 003/18/Eko Datum: 11.04.2018
19. — 21. november.2018

Ing. Juraj Bel
Rozhodnutie MZP SR o vydani osvedéenia zodpovednej osoby
¢. 46098/2014 zo dna 07.10.2014

10 stran
4 prilohy

1. Uplna opravnena indpekcia automatizovaného meracieho systému emisii a suvisiacich stavovych a referenénych velicin
podla § 4 ods. 7 pism. d) prvej casti, § 4 ods. 8, § 14 ods. 2 pism. e) a § 14 ods. 3 vyhlasky MZP SR ¢. 41112012 Z, z. v
zneni neskordich platnych pravnych predpisov.

Ugel konania spravneho organu v integrovanom povolovani podla § 3 ods. 3 pism. a) bodu 1 a 8 zakona C. 39/2013 Z. z,
o integrovanej prevencii a kontrole zne&istovania Zivotného prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.
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SKRATKY

Skratky
AMS-E
AST
CEN
DTD
EQ
ELV
ISO
oz
QAL
SRM

automatizovany meraci systém emisii (Automated Emission Measuring System) tiez AEMS
periodicka funkéna skuska (Annual Surveillance Test)

eurépsky vybor pre normalizaciu (Comité Européen de Normalisation)

drevotrieskova doska

emisna veli¢ina (Emission Quantity (measurand))

hodnota emisného limitu (Emission Limit Value)

medzinarodna organizacia pre normalizaciu (Intemational Organization for Standardization)
odstepny zavod

urovefi zabezpefovania kvality (Quality Assurance Level)

Standardna referenéna metoda (Standard Reference Method)
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SUHRN
Slovenské magnezitové zavody, akciova spoloénost, JelSava
Prevadzka:
i Tepla Voda &671, 049 16 Jelsava
Sezénna prevadzka podla externych objednavok.
. JednoreZimova prevadzka.
Casp revadzky: Vstupna surovina: magnezitova ruda.
Palivo zemny plyn.
Zdroje / zariadenia vzniku emisif: | Rotacna pecé2a3(RP¢.2a3)
Merané zloZky: hmotnostna koncentracia TZL
Objekty indpekcie zhody: AMS-E monitorujici ZL TZL za AMETHERMOM RP &.2.
- ; S Upozornenie na zhodu/nezhodu / Merana
Vysledok inSpekcie: Zlozka )
Predpis") Suhmna poZiadavka?) TZLRPE2/3
§7o0ds. 1 i i

§ 7 ods. 5 plsm. a) potrebné merané emisné veli¢iny Z
§7o0ds. 2

§ 7 ods. 5 pism. 8) potrebne stavoveé a referencné veliciny 2
§70ds. 3 i

§ 7 ods. 5 pism. a) sk d
§ 7o0ds. 4 . -

§ 7 ods. 5 pism. &) osobitné podmienky -
§7o0ds. 5 platné normy, 7
pism. b) 1. normativne poZiadavky®
§70ds. 5 ; ; ;
hsth, b)2: cerlifikacia pred nainstalovanim Z
§ rods. 5 poziadavky na kalibraciu® -4

pism. ¢)
§70ds. 5 P : 3
pism. d) spravnost, porovnavacie meranie so SRM Z
§ 7 ods. 5 pism. e) meraci rozsah Z
§70ds. 5 i
plsm. B konstanty, nahradné hodnoty, chranenie Z
§7o0ds. 5 -
pism. g) 1. stavové signaly o prevadzke Z
§70ds. 5 . 2 .
pism. g) 2. regulovanie prevadzky - akény plan (ak je) -
§ 7 ods. 5 pism. h) poruchové stavy, napéjanie, ukladanie 7
T i ¥ Casova vyuZitelnost'

§ 7 ods. 5 pism. i) S e Z

§ 7 ods. 5 pism. j) : : B o
§70ds. 6 spréavnost, validovanie prvotnych tdajov Z

§ 7 ods. 5 pism. k) ; o R

pifloha & 4 platnost vysledkov emisnych veliéin Z

§ 7 ods. 5 pism. |) hodnotenia dodrzania emisnej poZiadavky Z

§ 7 ods. 5 pism. m) . . il

sriloha & 4 spravnost vypoétu mnozstva emisie Z

§ 7 ods. 5 pism. n) , ;

§ 7 ods. 7 Protokoly kontinuédlneho merania Z

§ 7 ods. 5 pism. n) ’ "

§70ds. 8 protokoly z kontinudineho merania z

§ 7 ods. 5 pism. o) spristupriovanie tdajov tradu a indpekcii z

§ 7 ods. 5 pism. p) zverejriovanie informécii verejnosti Z

§ 7 ods. 5 pism. q) podmienky uréené sthlasom/povolenim Z

§ 7 ods. 5 pism. ) 1. prevadzkova konirola podfa noriem Z
§ 7 ods. 5 pism. r) 2. prevadzkova kontrola kvality QAL3 :




® Evidencné cislo spravy: 02/554/2018
E l S ® Détum vydania spravy: 07.januar 2019

Vedlci t ik / Ing : Ing. jB
EKO-TERM SERVIS s.r.0. educi technik / InSpektor: Ing Jg;::iaﬂ
- : = Upozormnenie na zhodu/nezhodu / Merana
Vysledok indpekcie: zlozka )
Predpis') Suhmné poZiadavka?) TZLRPE2/3
§ 7 ods. 5 pism. s) 1. techmcki f;git;:_mentécra >
§ 7 ods. 5 pism. s) 2. dokumentécia systému kontroly QAL3 -
. dostupnost dokumentécie

§ 7 ods. 5 pism. s) 3. Af':JS o — Z

§70ds. 5plsm. s) 4 zmenyA:choviv;gfrEdokumentécfe z

§ 7 ods. 5pism. {) 1. predchddzajiica opravnend kalibrécia Z

§ 7 ods. 5 pism. t) 2. predchadzajtica oprévnend skudka Z

§ 7 ods. 5 pism. t) 3. predchédzajica oprévnend inSpekcia z

) Z-zhoda, N - nezhoda
- Neurovana zhoda, poziadavka nie je ustanovend predpisom ani sthlasom/povolenim a pre danu veliginu nie je

Specifikovana ani v dokumentéacii AMS-E.
' Vyhlaska MZP SR &. 411/2012 Z. z. v zneni neskorsich platnych pravnych predpisov .
2 Skrétené znenie, Uplny platny text vid prislu$né ustanovenie vyhlasky MZP SR &. 411/2012 Z. z.v zneni neskorsich platnych
pravnych predpisov

% Posutdenie zhody/nezhody vykonané na zaklade vysledkov internej subdodavky EKO-TERM SERVIS s.r.0. — SL.
% Postdenie zhody/nezhody vykonané na zaklade vysledkov internej subdodavky EKO-TERM SERVIS s.r.0. — KL
% Neur€ovana zhoda - kalibracia vykonana s pouzitim Standardnej referenénej metodiky (SRM).

Pouéenie o platnosti upozornenia na zhodu/nezhodu: Sprava o oprévnenej inpekcii zhody, vysledky opravnenych

technickych  ginnosti anazor o zhode/nezhode objektu
opravnenej inSpekcie zhody s uréenymi poziadavkami nie si
suhlasom, ktory je vydavany organom ochrany ovzdusia podla
vSeobecne zavéznych pravnych predpisov a ani nezakladaju
narok na vydanie sthlasu.

Podla § 20 ods. 8 pism. a) zakona &. 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich platnych pravnych predpisov je spréava o vysledkoch

inSpekcie zhody na dradné ucely konania pred organmi ochrany ovzdusia alebo spravnymi organmi v integrovanom povolovani
zavaznou listinou.
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1 OPIS UCELU INSPEKCIE ZHODY

Ciefom inpekcie je nezavislé a kvalifikované postdenie zhody/nezhody objektu inSpekcie (AMS) s

-  poziadavkami podfa pravnych predpisov v oblasti ochrany ovzdusia,
- vydanych pravoplatnych rozhodnuti OOOv,
- technickymi poziadavkami pre kontinualne monitorovanie ZL,

definovanych v technickych Specifikaciach a schvalenej dokumentacii pre ich prevadzku.

1.1 ZDROJ EMISII

Prevadzkovatel:

SMZ a.s. Jel§ava, prevadzka JelSava

Vymedzenie zdroja:

Kategorizacia zdroja podfa vyhlasky MZP SR & 410/2012 Z. zv zneni neskorsich

platnych pravnych predpisov.:

3 VYROBA NEKOVOVYCH MINERALNYCH PRODUKTOV

3.4.1 Vyroba oxidu horecnatého z magnezitu a vyroba bazickych Ziaruvzdornych
materidlov s projektovanou vyrobnou kapacitou > 50 t/d

Umiestnenie zdroja:

Prevadzka je umiestnena v katastralnom Uzemi mesta JelSava.

Zariadenie vzniku emisii:

RP¢E.2/3.

Palivo:

Zemny plyn.

Zariadenie na znizovanie emisii:

3 stupne odluovania TZL (1. cyklénovy odlucovag, 2. prasna komora, 3. latkovy filter
Amertherm).

Znecistujuce latky (ZL) pre ktoré su
uréené emisné poziadavky:

TZL, SOz, NOx - preukazanie dodrzania EL a zistenie mnozstva vypustenych emisii
CO - iba zistenie mnozstva vypustenych emisii.

Hodnoty uréenych emisnych
limitov:

TZL -35 mg/m3, uréené zmenou integrovaného povolenia vydanym rozhodnutim SIZP
|ZP Banska Bystrica ¢. 5686-28498/2014/Pet/470500205/Z14 zo dia 07.10.2014.

Urcene intervaly spofahlivosti
kontinualneho merania:

TZL:30 %.

Podmienky platnosti emisnych
limitov (EL):

hmotnostna koncentracia pri Standardnych stavovych podmienkach (101,3 kPa; 0 °C),
suchy plyn a referenénom obsahu Oz 10 %abj.

Miesto platnosti EL:

Vyduch zpece RP €2 a3 za latkovym filtrom Amertherm rotaénej pece ¢.2 pred
zalstenim do murovaného komina &. 8 spoloéného pre RP¢. 1, RP €.2/3.

Prevadzka:

Sezonna prevadzka, jednorezimova, kontinualna emisne premenliva technolégia.

Osobitné podmienky opravnenej
technickej cinnosti:

Neboli uréené.

PouZité pisomné materialy pre vykon inSpekcie zhody

- Prirucka k AMS.

- Sprava o opravnenej inSpekcii

neskorsich zmien,

- Projektova dokumentacia, realizacny projekt ECM MONITORY spol. s r.o. Kosice, 1998,

- Zaznamy o zasahoch servisnej spolocnosti.

zhody automatizovaného meracieho systému emisii ev. €. 02/280/2018 vydana

spolocnostou EKO-TERM SERVIS s.r.o. dita 04.jul 2018
- Integrované povolenie SIZP IZP Banska Bystrica & 3145/378/0IPK/470500205/2005/Pe zo diia 10.10.2006 v zneni

- Kopia planu opravnenej indpekcie zhody je uvedena v prilohe €.1 tejto spravy.

1.2 MERACIE ANALYZATORY A OSTATNE MERACIE PROSTRIEDKY AMS-E

Objekt opravnenej technickej ¢innosti:

Automatizovany meraci systém emisii a suvisiacich stavovych a referencnych

veli€in
Monitorované ZL, veliciny: TZI
Monitorovane stavové a referencéné veliciny : | teplota, tlak, Oz
Konstantne zadané veliginy: vihkost

Umiestnenie odberovych sond:

Odberové sondy TZL, teploty, tlaku na horizontalnom potrubi za RP &.2.
V potrubi je nanos na dne. Bliz8ia Specifikdcia meracej roviny je uvedena
v ciastkovej sprave ev.¢. 02/554/2018_S.








































